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Active-front-end power converters based on controllable power switches are indis-
pensable key devices in modern power systems. They serve as intelligent interfaces be-
tween utility grid, renewable resources (including wind turbine systems and photo-voltaic
systems), energy storage systems, motor drives, and micro-grids. Furthermore, they also
can serve as active power filters, which cancel out the current harmonics in the utility grid
and consequently provide high-quality and green power to customers. These converters
have desirable advantages such as bidirectional power flow, high-quality grid currents,
adjustable power index and controllable dc-link voltage. The main control tasks of the
power converters are to regulate the dc-link voltage to desired value and to provide ac-
tive/reactive power to grid/load. The two major factors affecting the control performance
of power converter are: (1) load disturbance at the dc-link; (2) parametric uncertainties of
the converter system. On one hand, the unknown time-varying load disturbance connected
to the dc-link can cause the fluctuation of dc-link voltage. The load value is unpredictable
and can vary in a broad range. The magnitude of the load and the robustness of the con-
troller will determine whether the dc-link voltage can be restored to the reference value.
To reduce the load’s negative influence to the system, one effective way is to employ dis-
turbance observer, which estimates the load value and feeds the load information to the
system controller. On the other hand, the system parametric uncertainties cause the differ-
ence between the system model and the real plant, therefore the controller designed based
on the model can not achieve desirable performance. To solve these two problems, this
thesis investigate the advanced control strategies applied to grid-connected power con-
verters. On one hand, to reduce the influence caused by the dc-link load disturbance, the
disturbance-observer-based control strategies have been proposed, i.e., the disturbance
observer estimates the value of external disturbance in real-time and feed the estimated
value to the controller. On the other hand, to improve the robustness and adaptiveness
to the system uncertainties, advanced control methods have been employed, including
sliding mode control, adaptive control, fuzzy control and H∞ robust control. The main
research work conducted in this thesis includes:
Firstly, to compare the rejecting performance of different types of disturbance ob-
servers against the dc-link load disturbance, four types of disturbance observer are de-
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signed for two-level power converter in Chapter 2, which are linear observer, sliding
mode observer, linear extended state observer and nonlinear extended state observer. The
results reveal that the sliding mode observer, linear observer and linear extended state
observer achieve good disturbance estimation.
Next, based on Chapter 2, an improved linear disturbance observer is designed,
which has two parameters to adjust its performance, one is to improve the transient re-
sponse meanwhile not influence the steady-state performance, the other is to maintain the
steady-state performance. This observer and PI controller make up the voltage regulation
loop, making it a pure linear system, which can be analyzed with classical control theo-
ries and is convenient for practical use. To verify the effectiveness of this strategy, series
of experiments have been conducted on a real-application grid-connected 5 kW power
converter.
To further improve the performance of voltage regulation loop, an improved sliding
mode observer is designed in Chapter 4. Comparing with the previous improved lin-
ear disturbance observer, this nonlinear sliding mode observer obtains faster convergence
and stronger robustness against system uncertainty. In the meantime, super-twisting slid-
ing mode controller is adopted in the voltage loop, which enhance the converging speed
and robustness. The convergence condition of dc-link voltage is obtained via Lyapunov
method, and the advantage of this strategy is verified via simulation and experiments on
real-application grid-connected power converter.
To reduce the impact of parametric uncertainty, in Chapter 5, adaptive law is added to
the super-twisting sliding mode controller, which adjust the control parameters along with
system parameter variation. With this adaptive law, the upper bound derivative of external
disturbance need not to be known a priori. Moreover, H∞ control is adopted in the voltage
loop to attenuate the influence from disturbance estimation error to the controlled dc-link
voltage. The convergence conditions of dc-link voltage and grid current are obtained via
Lyapunov method.
Last but not the least, to expand the control target and control mode, three-level
neutral-point-clamped power converter is investigated under the voltage oriented control
and direct power control, respectively. Firstly, the performance improvement of using
linear extended state observer is studied under voltage oriented control mode. Then the
direct power control strategy is designed with linear extended state observer, H∞ control,
super-twisting sliding mode control and adaptive control. The convergence conditions of
- IV -
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dc-link voltage, instantaneous active/reactive power and capacitor voltage difference are
obtained. Due to the resonant adaptive law, the third harmonic disturbance in capacitor
voltage balance loop is eliminated.
Keywords: active-front-end power converter, disturbance observer, super-twisting sliding
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开关信号
图 1-5 状态空间控制













































































+(x), s(x) > 0





x˙ = f (x), (1-4)
f (x) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩ f
+(x), s(x) > 0
f −(x), s(x) < 0
, (1-5)
在状态空间中，满足s(x) = 0的超面表示为
S = {x | s(x) = 0}. (1-6)
定义 1.1 [61]滑动模态指的是动态系统
x˙ = f (x, t), x ∈ Rn (1-7)
发生在超面S上面的运动，它满足：若初始状态x0(t0)处于超面S上，则从该状态出
发的运动仍然保持在超面S，即







u = −Ksign(s(x)) =










Fig.1-8 Conventional SMC⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩ x˙1 = x2x˙2 = x2 + u . (1-10)
设计滑模面S具有如下形式：
S = {x | s(x) = x1 + βx2 = 0}. (1-11)
如图1-9所示，系统状态最终将到达滑模面S。
1x
2x ( ) 0s x 
( ) 0s x 
1 2( ) 0s x x x  
图 1-9 滑模控制下的系统轨迹
Fig.1-9 System trajectories under SMC
在滑模面S上，满足：










u = −Ksign(s(x)) =







( )s x  
( )s x  极限环
图 1-10 滞后滑模控制下的系统轨迹
























s = s˙ = s¨ = ... = s(r−1) = 0. (1-14)
对应地，需要采用相对度为r的控制算法，即，带有sign函数的控制信号us显
式地出现在s的第r阶导数中：






x˙ = f (t, x, u), (1-16)
u = U(t, x), (1-17)




























f (t, x, u)，g(t, x) =
∂s˙
∂u
，us = Φ(t, x)，则式(1-20)与式(1-15)一致。
基于式(1-18)，一种二阶滑模算法可以设计为：
Φ(t, x) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩−αmsign(s(t, x)), ss˙ ≤ 0,−αMsign(s(t, x)), ss˙ > 0, (1-21)
其中αm和αM为待设计的控制器参数，根据系统参数及初始条件确定，且αM >















u = u1 + u2


























α − H . (1-23)
对照式(1-18)，则
Φ(t, x) = −λ
2
|s|− 12 s˙ − αsign(s) (1-24)
可以看到，由超螺旋算法推导出的Φ(t, x)同样为非连续函数，从而能够保证系统轨
迹到达s = s˙ = 0的超面上[67]。
目前，针对功率变换器的滑模控制有一阶滑模控制和二阶滑模控制，多应用






































































































Fig.1-16 Self-tuning control system
x˙ = θx + u, (1-25)
其中，x为系统状态，u为控制信号，θ为常数但未知。
控制目标是当t → ∞，x(t) → 0。
设计自适应律如下：
˙ˆθ = x2, (1-26)
u = −(θˆ + 1)x, (1-27)
其中θˆ为θ的估计值。
闭环系统为：
x˙ = (θ − θˆ − 1)x, (1-28)



















































































x˙2 = bu + f (x1, x2)
y = x1
, (1-30)
其中 f (x1, x2)为未知函数，集中反映系统不确定性和未知干扰的作用。
将 f (x1, x2)扩展成新的状态变量x3，即x3 = f (x1, x2)，其导数x˙3 = h(t)，则扩展
后的系统为： ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
x˙1 = x2





e = z − y
z˙1 = z2 − β1g1(e)
z˙2 = z3 − β2g2(e) + bu
z˙3 = −β3g3(e)
, (1-32)
其中gi(e)（i = 1, 2, 3）为观测器校正函数，可以取为线性/非线性函数，对应地，
获得的观测器就称为线性/非线性扩展状态观测器。只要选择合适的参数βi（i =

























































































































































































































































































iα → i*α, iβ → i*β. (2-14)
– 在(d, q)坐标系下:















































































































































(p* − pload) , (2-16)










2 = z1，p* = µdc为
控制信号，以及pload = d为外界干扰，可以知道，调节Vdc等价于调节z1。负载功
率pload会对Vdc造成扰动，因此是电压调节环的干扰项。 (2-16)可以写为：
Cz˙1 = µdc − d, (2-17)
因此，超螺旋滑模控制器设计为[57]：
µdc = λvdc|ev| 12 sign (ev) + αvdc
∫︁ t
0
sign (ev) dt, (2-18)






























u = µdc + dˆ. (2-19)
根据式(2-17)，z1的动态应当重写为：





设计一种线性观测器如下： ⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩C ˙ˆz1 = u + βe1,e1 = z1 − zˆ1, (2-21)
其中zˆ1为z1的估计值。结合(2-20)和(2-21)，系统的观测误差动态可以写为：
Ce˙1 = −βe1 − d. (2-22)
考虑负载干扰d为缓变信号，zˆ1将以一定的稳态误差收敛到z1，得到：
e˙1 = 0, (2-23)
因此干扰的估计值dˆ可以按下式计算：




按照滑模控制器的设计思想，设计一种二阶滑模观测器如下：⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩C ˙ˆz1 = u + (λ1|e1|
1




e1 = z1 − zˆ1.
(2-25)
则系统的观测误差动态可以写为：
Ce˙1 = −(λ1|e1| 12 sign (e1) + α1
∫︁ t
0
sign (e1) dt) − d. (2-26)
与线性观测器相似地，考虑到稳态时的观测误差导数e˙1 = 0，则外界干扰可以按下
式估计：
dˆ = −(λ1|e1| 12 sign (e1) + α1
∫︁ t
0




C ˙ˆz1 = u − zˆ2 + β1e1,
˙ˆz2 = −β2e1,
e1 = z1 − zˆ1,
(2-28)
其中zˆ2为z2的估计值。从而系统的观测误差动态可以写为：⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩Ce˙1 = −e2 − β1e1,e˙2 = h (t) + β2e1, (2-29)
其中， ⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩h (t) = z˙2,e2 = z2 − zˆ2. (2-30)
因此干扰的估计值为：







C ˙ˆz1 = u − zˆ2 + β01 f al1,
˙ˆz2 = −β02 f al2,





f ali (e1, αi, δ) =
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩ |e1|
αisign (e1) , |e1| > δi, i ∈ (1, 2),
e1
⧸︁
δ1−αii , |e1| ≤ δi, i ∈ (1, 2).
(2-33)
此时系统的观测误差动态为：⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩Ce˙1 = −e2 − β01 f al1,e˙2 = h (t) + β02 f al2, (2-34)
其中h (t)和e2与(2-30)中的定义一致。因此可以得到外界干扰估计值dˆ为：




















































µd = λd|ed| 12 sign (ed) + αd
∫︁ t
0








































fs 10 采样频率 (kHz)
fc 10 控制器更新频率 (kHz)
RL 100 负载电阻 (Ω)
C 3300 直流输出电容 (µF)
L 2.6 滤波电感 (mH)
f 50 电网频率 (Hz)
vabc 400 电网线电压 (V)















Table2-2 Super twisting SMC parameters without observers
电流跟踪环 电压调节环
λd = 20, αd = 150 λvdc = 50, αvdc = 40000
λq = 20, αq = 150




















Fig.2-7 DC-link voltage transient response under super twisting SMC without observer
表 2-3 带观测器的超螺旋滑模控制器参数
Table2-3 Super twisting SMC parameters with observers
电流跟踪环 电压调节环
λd = 20, αd = 150 λvdc = 15, αvdc = 100






Table2-4 Parameters of the observers
线性观测器 滑模观测器 线性扩展观测器 非线性扩展状态观测器
β = 0.8 λ1 = 200 β1 = 6.6 β01 = 40
α1 = 200 β2 = 3300 β02 = 33000
α1 = 1
α2 = 0.5

































































Fig.2-9 DC-link voltage steady errors of super twisting SMC with observers
踪，而且电网电流也达到了正弦波形。







































Fig.2-11 iq tracking performance














Fig.2-12 Obtained grid current wave
表 2-5 不同观测器作用下电流总畸变水平
Table2-5 Current THD under different observers
线性观测器 二阶滑模观测器 线性扩展观测器 非线性扩展状态观测器





























































Cz˙ = u − d = µdc + dˆ − d, (3-1)
其中，






























C ˙ˆz = Kldo(u + βeˆz), (3-3)





C ˙ˆez = (1 − Kldo)u − Kldoβeˆz − d. (3-5)
考虑负载干扰d为缓变信号，因此在系统稳态时 ˙ˆez = 0，进而得到：
βeˆz = ((1 − Kldo)u − d)/(Kldo). (3-6)
从(3-1)可以看出，当z到达稳态时，最终的控制信号u等于负载功率d，因此(3-6)就
变为βeˆz = −d。基于这个事实，外界干扰可以通过下式估计：
dˆ = −βeˆz. (3-7)
现在，外界干扰的估计值就已获得并且可以补偿到PI控制器的输出信号µdc中。



















eid = i*d − id, (3-10)













































































− 1CKiv − 1CKpv 1C
KlumpedKiv KlumpedKpv − βC
⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ,
B = [0 0 1]T，Klumped =
β
C (1 − Kldo)。因此控制目标为x = 0，这意味着直流链路
电压达到参考值，同时外部负载也被准确估计。
式(3-14)的推导过程如下：根据定义，x˙1 = x2。考虑式(3-1)-(3-2)，
x˙2 = e˙z = − 1C
(︁




x3 = ed = d − dˆ = d + βeˆz,
因此，









+ Kldodˆ − d
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另一方面，相比于Kldo = 1，Kldo > 1同样加快x3的动态过过程，具体分析如
下：当Kldo = 1，式(3-3)就退化为





− 1CKiv − 1CKpv 1C










为RL = {180 Ω, 120 Ω, 240 Ω},C = 3400 µF。控制器和观测器的参数分别设置为：
Kpv = 0.06,Kiv = 0.2, β = 0.02,Kldo = {20, 40, 80}。图3-3显示了在特定负载下状态响
应随着Kldo增加的变化情况，其中负载取为RL = 180 Ω，Kldo取为{20, 40, 80}。可以
看到Kldo越大，系统状态收敛越快。图3-4显示了特定Kldo时状态响应随着负载阻值

















图 3-3 Kldo取不同值时的状态响应（RL = 180 Ω）





























图 3-4 不同负载下的状态响应（Kldo = 40）








2、3-3为控制器参数，根据一个标称工况选取，即RL = 180 Ω， C = 3400 µF。设
置标称工况是合理的，因为在设计一个电力系统时，需要设置一个标称工作点。
3.4.2 实验结果分析
（1）标称工况（RL = 180 Ω，C = 3400 µF）
标称工况下的负载功率为中等水平，约2.7 kW。





Fig.3-5 Experiment hardware setup
图 3-6 电网电压波形
Fig.3-6 Grid voltage waveform
图 3-7 电网电压谐波分布






fs 20 采样频率 (kHz)
fsw 10 开关频率 (kHz)
RL {180, 120, 240} 负载电阻 (Ω)
C {3400, 1700} 直流输出电容 (µF)
L 15 滤波电感 (mH)
f 50 电网频率 (Hz)
vabc 400 电网线电压 (V)
V*dc 700 直流输出电压参考值 (V)
表 3-2 电压调节环控制器参数
Table3-2 Controller parameters of voltage regulation loop
PI控制 LDO-PI
Kpv = 0.06 Kpv = 0.06
Kiv = 0.8 Kiv = 0.2
β = 0.02
Kldo = {20, 40, 80}
表 3-3 电流跟踪环控制器参数
Table3-3 Controller parameters of current tracking loop
d轴 q轴
KpId = 15 KpIq = 15





































图 3-8 标称工况下的直流链路电压响应（RL = 180 Ω, C = 3400 µF）




到LDO-PI维持了相似的谐波分布和总畸变水平。Kldo = 20和Kldo = 40也能得到类
似的谐波情况，在此略去。
(a)   (b)
图 3-9 标称工况下的电流谐波分布（RL = 180 Ω, C = 3400 µF）：LDO-PI（Kldo = 80）
Fig.3-9 Obtained current harmonic spectrum with RL = 180 Ω and C = 3400 µF: LDO-PI
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图 3-10 标称工况下电容下降时的直流链路电压响应（RL = 180 Ω, C = 1700 µF）














































图 3-11 大负载工况下的直流链路电压响应（RL = 120 Ω, C = 3400 µF）
Fig.3-11 Vdc response of nominal power case (RL = 120 Ω, C = 3400 µF)






























图 3-12 大负载工况下电容下降时的直流链路电压响应（RL = 120 Ω, C = 1700 µF）
Fig.3-12 Vdc response of nominal power case with reduced capacitor (RL = 120 Ω, C = 1700 µF)







































图 3-13 小负载工况下的直流链路电压响应（RL = 240 Ω, C = 3400 µF）
Fig.3-13 Vdc response of nominal power case (RL = 240 Ω, C = 3400 µF)






























图 3-14 小负载工况下电容下降时的直流链路电压响应（RL = 240 Ω, C = 1700 µF）







Table3-4 Summary of experiment results with nominal capacitor
负载 控制器 Vdc压降 Vdc过冲 过渡时间 电流THD
RL = 180 Ω
PI控制 41 V 0 V 260 ms 1.4 %
Kldo = 20 21 V 13 V 190 ms 1.4 %
Kldo = 40 18 V 12 V 120 ms 1.5 %
Kldo = 80 15 V 10 V 70 ms 1.2 %
RL = 120 Ω
PI控制 58 V 0 V 280 ms 1.1 %
Kldo = 20 31 V 10 V 200 ms 1.2 %
Kldo = 40 25 V 8 V 140 ms 1.2 %
Kldo = 80 20 V 6 V 80 ms 1.2 %
RL = 240 Ω
PI控制 32 V 0 V 250 ms 1.6 %
Kldo = 20 16 V 10 V 120 ms 1.5 %
Kldo = 40 14 V 10 V 100 ms 1.6 %
Kldo = 80 11 V 9 V 60 ms 1.3 %
表 3-5 小电容时的实验结果汇总
Table3-5 Summary of experiment results with small capacitor
负载 控制器 Vdc压降 Vdc过冲 过渡时间 电流THD
RL = 180 Ω
PI控制 48 V 0 V 220 ms 1.3 %
Kldo = 20 26 V 16 V 100 ms 1.3 %
Kldo = 40 23 V 14 V 80 ms 1.3 %
Kldo = 80 18 V 14 V 60 ms 1.3 %
RL = 120 Ω
PI控制 67 V 0 V 260 ms 1.1 %
Kldo = 20 40 V 13 V 120 ms 1.1 %
Kldo = 40 33 V 13 V 100 ms 1.2 %
Kldo = 80 29 V 10 V 60 ms 1.1 %
RL = 240 Ω
PI控制 35 V 0 V 200 ms 1.4 %
Kldo = 20 22 V 9 V 80 ms 1.6 %
Kldo = 40 18 V 11 V 70 ms 1.6 %
















































































Cz˙ = u − d = µdc + dˆ − d, (4-1)
其中µdc为滑模控制器输出的信号，dˆ为滑模观测器估计的干扰值。将电压调节环
的误差信号定义如下：
e = z* − z, (4-2)
则超螺旋滑模控制器可以设计为[57]:
µdc = λc|e| 12 sign (e) + αc
∫︁ t
0
sign (e) dt. (4-3)
4.2.2 滑模干扰观测器
将滑模干扰观测器设计如下：⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩C ˙ˆz = Ko(u + f (eˆ)),eˆ = z − zˆ, (4-4)
其中zˆ为z的估计值， eˆ为观测误差，Ko为观测器外部参数， f (eˆ)为观测器校正项，
该校正项采用如下二阶滑模的形式：
f (eˆ) = λo|eˆ| 12 sign (eˆ) + αo
∫︁ t
0






C ˙ˆe = (1 − Ko)u − Ko f (eˆ) − d. (4-6)
根据式(4-4)，zˆ将收敛至z，使得eˆ = 0且 ˙ˆe = 0。基于式(4-1)，可知在稳态时u =
d。因此，从式(4-6)可以看出稳态时d = − f (eˆ)。基于上述情况，外界干扰可以按下
式估计：










Ce˙ = −µdc − dˆ + d, (4-8)
进而根据式(4-3)改写为
Ce˙1 = −λc|e1| 12 sign(e1) + e2,
e˙2 = −αcsign(e1) + h(t),
(4-9)





定理 4.1 如果|h(t)| ≤ δ且控制器参数满足

































⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣2αc + λ2c − 2δ −λc + 2δλc−λc + 2δλc 1
⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .
证明：为系统(4-9)构造如下Lyapunov函数：





(λc|e1| 12 sign(e1) − e2)2.
定义ξT = [|e1| 12 sign(e1), e2]，则V(e) = ξTPξ。需要注意的是，V(e)在e1 = 0连续但不
可导，但下式成立：
λmin{P}‖ξ‖22 ≤ V(e) ≤ λmax{P}‖ξ‖22,
其中λmin{P}和λmax{P}分别表示矩阵P的最小和最大特征值。 ‖ξ‖22 = |e1| + e22为ξ的欧
氏范数。因此V的导数为：






⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣2αc + λ2c −λc−λc 1

















V˙ ≤ max{− 1|e1| 12
ξT (Q − Qh1)ξ,− 1|e1| 12
ξT (Q − Qh2)ξ}
= max{− 1|e1| 12
ξT Q¯1ξ,− 1|e1| 12
ξT Q¯2ξ}.
可以看出，如果λc > 0, αc > 3δ + 2( δλc )
2，则Q¯1正定，同时，如果λc > 0, αc >



















C ˙ˆe = (1 − Ko)µdc − f (eˆ) − d, (4-11)
进而可以改写为
C ˙ˆe1 = −λo|eˆ1| 12 sign(eˆ1) + eˆ2,
˙ˆe2 = −αosign(eˆ1) + hˆ(t),
(4-12)
其中hˆ(t) = (1 − Ko)µ˙z − d˙。正如前面所分析的，e将在有限时间内收敛，因此µ˙z有
界，所以hˆ(t)也存在某个上界值δˆ。
为系统(4-12)构造如下Lyapunov函数：





(λc|eˆ1| 12 sign(eˆ1) − eˆ2)2.
则Vˆ的导数为：
˙ˆV = − 1|eˆ1| 12





⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣2αo + λ2o −λo−λo 1

















˙ˆV ≤ max{− 1|eˆ1| 12
ξˆT (Qˆ − Qˆh1)ξˆ,− 1|eˆ1| 12
ξˆT (Qˆ − Qˆh2)ξˆ}
= max{− 1|eˆ1| 12













⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣2αo + λ2o − 2δˆ −λo + 2δˆλo−λo + 2δˆλo 1
⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .
可以看出，如果λo > 0, αo > 3δˆ + 2( δˆλo )
2，则 ˆ¯Q1正定，同时，如果λo > 0, αo >
−δˆ + 2( δˆ
λo
)2，则 ˆ¯Q2正定。因此，只要满足条件


























































vabc 400 电网线电压 (V)
f 50 电网频率 (Hz)
L 15 滤波电感 (mH)
fsw 10 开关频率 (kHz)
fs 20 采样频率 (kHz)
V*dc 700 直流输出电压参考值 (V)
Q* 0 无功功率参考值 (kVAr)
RL {180, 120, 240} 负载电阻 (Ω)
C {3400, 1700} 直流输出电容 (µF)
表 4-2 电压调节环控制器参数
Table4-2 Controller parameters of voltage regulation loop
PI控制 SMO-SMC
Kpv = 0.06 λc = 6





Table4-3 Controller parameters of current tracking loop
d轴 q轴
KpId = 15 KpIq = 15







































































(a)      (b)
图 4-4 电网电压：（a）波形；（b）谐波分布
Fig.4-4 Grid voltage: (a) waveform; (b) harmonics spectrum
4.4.2 实验结果分析

































图 4-5 标称工况下的直流链路电压响应（RL = 180 Ω, C = 3400 µF）



















图 4-6 标称工况下的电流谐波分布（RL = 180 Ω, C = 3400 µF）：SMO-SMC
Fig.4-6 Obtained current harmonic spectrum with RL = 180 Ω and C = 3400 µF: SMO-SMC
图 4-7 标称工况下的电流谐波分布（RL = 180 Ω, C = 3400 µF）：PI控制
Fig.4-7 Obtained current harmonic spectrum with RL = 180 Ω and C = 3400 µF: conv. PI





















图 4-8 标称工况下电容下降时的直流链路电压响应（RL = 180 Ω, C = 1700 µF）

































图 4-9 大负载工况下的直流链路电压响应（RL = 120 Ω, C = 3400 µF）



































图 4-10 大负载工况下电容下降时的直流链路电压响应（RL = 120 Ω, C = 1700 µF）
Fig.4-10 Vdc response of nominal power case with reduced capacitor (RL = 120 Ω, C = 1700 µF)





















图 4-11 小负载工况下的直流链路电压响应（RL = 240 Ω, C = 3400 µF）
Fig.4-11 Vdc response of nominal power case (RL = 240 Ω, C = 3400 µF)
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图 4-12 小负载工况下电容下降时的直流链路电压响应（RL = 240 Ω, C = 1700 µF）
Fig.4-12 Vdc response of nominal power case with reduced capacitor (RL = 240 Ω, C = 1700 µF)
详细的实验结果汇总于表4-4、表4-5。
表 4-4 标称电容时的实验结果汇总
Table4-4 Summary of experiment results with nominal capacitor
负载 控制器 Vdc压降 Vdc过冲 过渡时间 电流THD
RL = 180 Ω
SMO-SMC 10 V 5 V 40 ms 1.2 %
PI控制 41 V 0 V 230 ms 1.3 %
RL = 120 Ω
SMO-SMC 19 V 0 V 60 ms 1.1 %
PI控制 58 V 0 V 240 ms 1.1 %
RL = 240 Ω
SMO-SMC 9 V 4 V 30 ms 1.6 %












Table4-5 Summary of experiment results with small capacitor
负载 控制器 Vdc压降 Vdc过冲 过渡时间 电流THD
RL = 180 Ω
SMO-SMC 14 V 7 V 20 ms 1.2 %
PI控制 47 V 0 V 200 ms 1.3 %
RL = 120 Ω
SMO-SMC 31 V 7 V 40 ms 1.1 %
PI控制 67 V 0 V 200 ms 1.1 %
RL = 240 Ω
SMO-SMC 10 V 5 V 20 ms 1.5 %














































x˙ = (A + ∆A)x + B1ω + B2u, (5-1)
z = C1x + D12u, (5-2)
其中∆A为参数不确定性。
假设对于任意给定的T > 0，ω(t)为有界信号，满足：∫︁ T
0
ωT (t)ω(t)dt < ∞. (5-3)
H∞状态反馈控制器的设计指标可以描述为：
（1）当ω(t) = 0时，闭环系统二次稳定。
（2）当∆A = 0时，闭环系统满足干扰抑制性能抑制指标γ，即∫︁ T
0
































































Cz˙1 = u − d. (5-6)
（1）设计扩展状态观测器
根据系统(5-6)，将外界干扰考虑为系统增广的一个状态，且该状态的导数为
有界函数h(t)，即满足： ⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩ z˙1 = u − z2,z˙2 = h (t) , (5-7)
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则可以为系统(5-7)设计如下形式的扩展状态观测器[107]：⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩ ˙ˆz1 = u − zˆ2 + β1e1,˙ˆz2 = −β2e2, (5-8)
其中zˆ = [zˆ1 zˆ2]T为系统状态z = [z1 z2]T的估计值，e1 = z1 − zˆ1为z1的观测误差，注意
这里用e1作为观测器的校正项是因为z1是可测量输出。β1和β2为正值观测器参数，
将在后面确定。
定义e2 = z2 − zˆ2，从(5-7)和(5-8)可以得到观测误差动态如下：⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩ e˙1 = −β1e1 − e2,e˙2 = β2e1 + h(t). (5-9)
则误差动态系统(5-9)可以简化为如下形式：
















‖eeso‖ ≤ ρ, ∀ t ≥ T. (5-11)
证明：方程(5-10)的解可以写为[127]：
eeso(t) = e(t−t0)Aeso eeso (t0) +
∫︁ t
t0




⃦⃦⃦ ≤ ηe−β(t−t0)eso ,其中η, β为正数。可以得到
‖eeso (t)‖ ≤ ηe−β(t−t0)eso ‖eeso (t0)‖ +
∫︁ t
t0
ηe−β(t−τ)eso ‖ψ (τ)‖ dτ





‖ψ (τ)‖ . (5-13)
根据(5-13)，可以看出‖eeso‖ ≤ ρ， ∀t ≥ T > 0, 其中ρ为依赖于η，
β和sup ‖ψ (τ)‖的某个正常数。 
（2）基于H∞技术的电压调节环设计
定义直流链路电压跟踪误差为e = z* − z。因此电压调节环的H∞控制目标可以
描述为：基于干扰估计误差e2(t)设计一个控制器，使得下面两个目标得到满足：
• 得到的e动态渐近稳定，且估计误差e2(t) = 0；










u = µdc + dˆ(t), (5-15)
其中µdc = Ke，K为待设计的控制器参数。因此直流电压跟踪误差e的动态为：
e˙ = −Ke + e2(t). (5-16)
为了设计满足上述H∞要求的控制器K，先引入下列引理。
引理 5.2 [128]对于适维矩阵E，F，如果







得 ⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣−2W + 1 PP −γ2
⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ≤ 0. (5-17)
则系统(5-16)渐近稳定，且满足H∞性能水平γ，即直流链路电压Vdc可以跟踪到参考
值V*dc。不仅如此，若(5-17)可解，则可行的控制器参数为
K = WP−1. (5-18)
证明：为系统(5-16)构造如下Lyapunov函数：
Vv(e) = eTPe. (5-19)
沿系统(5-16)的轨迹对Lyapunov函数求导，可得：
V˙v(e) = e˙TPe + eTPe˙
= −eT (KTP + PK)e + eT2 Pe + eTPe2. (5-20)
基于引理5.2，可得：















eTe − γ2eT2 e2 + V˙v(x)
)︁






−KTP − PK + γ−2PP + 1
)︁
edt − V(∞). (5-22)
根据Schur补引理，(5-17)等价于：





eT (−KTP − PK + γ−2PP + 1)edt − V(∞) ≤ 0, (5-24)
这意味着系统(5-16)对于任意非零估计误差e2能达到γ干扰抑制水平。显然，如
果e2 = 0，系统一致渐近稳定。证明完毕。 
5.2.2 电流跟踪环
, 
 d qi i dqu
* *, 







,  d qs s
图 5-3 自适应超螺旋滑模控制下的电流调节环
Fig.5-3 Current tracking loop with adaptive super-twisting SMC
图5-3为基于自适应超螺旋滑模算法设计的电流跟踪环。
在电流跟踪环的设计中，将滑模变量定义为 sd = i*d − id，sq = i*q − iq，并对它
们求导得：
s˙d = i˙*d +
r
L




s˙q = i˙*q +
r
L























id − i˙*d + ω0iq, χq = −
r0
L0
iq − i˙*q − ω0id,且µd(sd),µq(sq)设计为[123]：
µ j(s j) = λ j(t)|s j| 12 sign(s j) + α j(t)
∫︁ t
0
sign(s j)dτ + kλ j(t)s j + kα j(t)
∫︁ t
0







Γd(t), αd(t) = αd0Γd(t),





Γq(t), αq(t) = αq0Γq(t),













其中λd0 , λq0、αd0 , αq0、kλd0 , kλq0、kαd0 , kαq0、d和q均为正值。从而得到：
s˙d = −L0L µd(sd) + υd,

























定理 5.2 考虑系统(2-9)-(2-11)和控制器(5-26)，假设对于正值未知的数值θd、 θq，
如下条件成立：
‖υ˙d‖ ≤ θd, ‖υ˙q‖ ≤ θq, (5-30)






























(1 − η0)L ≤ L0 ≤ (1 + η0)L, (5-32)
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其中0 < η0 < 1，那么系统(5-29)可以改写为：
s˙d = −η¯0µd(sd) + υd,
s˙q = −η¯0µq(sq) + υq,
(5-33)

















⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , j ∈ {d, q} (5-34)
其中ψd = −η¯0αd(t)sign(sd)− η¯0kαd(t)sd + ddtνd， ψq = −η¯0αq(t)sign(sq)− η¯0kαq(t)sq + ddtνq.
为系统(5-33)构造如下Lyapunov函数：
V(sd, sq) = εTdPdεd⏟  ⏞  
Vd

































































































+ 2η¯0αd0 0 −η¯0λd0






























q0 + 2η¯0αq0 0 −η¯0λq0























可以验证， 在条件(5-31)下， Ωd1 , Ωd2 , Ωq1 , Ωq2均为正定矩阵。 考
虑λmin(Pd)‖εd‖2 ≤ Vd ≤ λmax(Pd)‖εd‖2和 λmin(Pq)‖εq‖2 ≤ Vq ≤ λmax(Pq)‖εq‖2，
(5-37)可以改写为：




















































































































































≤ −min{cd1 , cq1}V
1
2 −min{cd2 , cq2}V, (5-40)
其中，
cd1 = Γd(t)γd1 − θdγd2 ,




cq1 = Γq(t)γq1 − θqγq2 ,
























































1. 仿真速率 f1（代表连续时间的变换器系统）比控制器更新速率 f2（代表离散
时间的控制器）高两个数量级。
2. 功率开关的开关频率 f3与控制器更新速率 f2一致。
表5-1为仿真参数，负载干扰类型为阻性负载，在t = 0.6s时接入直流端，滤波







f1 1·106 仿真速率 (Hz)
f2 1·104 控制器更新速率 (Hz)
f3 1·104 PWM信号速率 (Hz)
r 0.01 滤波电感串联内阻 (Ω)
RL 30 负载阻值 (Ω)
C 3300 直流电容 (µF)
L 2 滤波电感 (mH)
f 50 电网频率 (Hz)
E 400 电网电压幅值 (V)
V*dc 750 直流链路电压参考值 (V)
图5-4-5-8为ASTA-H∞控制策略和线性PI控制器的对比仿真结果。直流输出电
压的动态调节性能和跟踪误差见图5-4，可以看出，ASTA-H∞控制策略作用下的直































0.6 · 103, 3.6 · 105)︀
表 5-3 PI控制器参数






10, 200, 10, 200
)︀
电压调节环 (kpv , kiv) (0.2, 5)






























Fig.5-4 Transient response of the dc-link capacitor voltage
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Fig.5-5 Transient response of the grid current id: (a) Proposed control and (b) PI control





























Fig.5-6 Transient response of the grid current iq: (a) Proposed control and (b) PI control
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Fig.5-7 Phase current and source voltage: (a) Proposed control and (b) PI control
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电压，经过三个滤波电感L输入到变换器。 ia、 ib和ic为对应的三相电网电流。 ui j








































































其中，vabc = {van, vbn, vcn}T，iabc = {ia, ib, ic}T，uabc = {ua, ub, uc}T为控制器输出的三相









































































= vαβ − vdc2 uαβ. (6-8)
下面从瞬时功率的角度来简化式(6-7)。基于瞬时有功功率p和无功功率q的定
义[131]，可以得到：









































































































u0 + Φ(t), (6-19)











Vdc → V*dc. (6-20)
（2）功率/电流跟踪问题：
• 功率跟踪：瞬时有功/无功功率p、q跟踪对应的参考值，即
p→ p*, q→ q*. (6-21)
• 电流跟踪：电流跟踪相应的参考值，即
– 在(α, β, γ)坐标系下：
iα → i*α, iβ → i*β. (6-22)
– 在(d, q, 0)坐标系下:
id → i*d, iq → i*q. (6-23)
• 电容电压平衡：保证直流链路的两电容没有电压差，即























































2 = z1, p* = µdc（控制器未受到观测器补偿时的输出信号），
2pload = d，则(6-25)改写为：
Cz˙1 = µdc − d. (6-26)
其中z1为待控制变量，µdc为控制信号，d为外界干扰。因此PI控制器设计为









Cz˙1 = µdc + zˆ2 − z2. (6-28)
线性扩展状态观测器设计如下：⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
C ˙ˆz1 = u − zˆ2 + β1e1,
˙ˆz2 = −β2e1,
e1 = z1 − zˆ1,
(6-29)
观测误差的动态方程如下：








⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , B =
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣01










⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣ i*d − idi*q − iq
⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ . (6-31)
则d轴和q轴电流的PI控制器设计如下：





































Fig.6-6 Capacitor voltage balance control
PI控制器的输出信号为：























vabc 380 电网线电压 (V)
f 50 电网频率 (Hz)
L 2 滤波电感 (mH)
C 6000 直流电容 (µF)
V*dc 750 直流链路电压参考值 (V)
RL 93.75/15.625/7.8125 负载电阻 (Ω)
fs 6.4 采样频率 (kHz)






电压控制环控制器 电压控制环观测器 电流控制环 电容电压平衡环
Kpv = 0.06 β1 = 8.4 KpId = KpIq = 1 KpBlc = 0.005
Kiv = 0.8 β2 = 2058 KiId = KiIq = 40 KiBlc = 10−5













































Fig.6-9 Stead-state current THD under case1: proposed control strategy

















Fig.6-10 Grid currents in steady-state
















































Fig.6-13 Stead-state current THD under case2: conventional PI control
上述结果表明，观测器补偿下的PI控制器比纯PI控制器具有更强的鲁棒性。















































































































设计如下包括带宽参数的线性扩展状态观测器[107]：⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩ ˙ˆz1 = u − zˆ2 + 2ω0e1,˙ˆz2 = −ω20e1, (6-40)
其中zˆ = [zˆ1 zˆ2]T为系统状态z = [z1 z2]T的估计值，e1 = z1 − zˆ1为z1的观测误差，ω0为
扩展状态观测器的带宽。利用带宽ω0选择观测器参数的好处在于，使得观测器有
两个相同的极点而且可以直观地看出来。












其中ε = [ε1 ε2]T，A为Hurwitz矩阵，ϕ(t) = [0 h(t)]T。
引理 6.1 [132]对于任意有界函数h(t)，存在标量δ，使得|h(t)| ≤ δ，则系统(6-42)中的
状态估计有界，即









u = µh(e) + zˆ2, (6-44)

























Fig.6-17 Power tracking loop: STA
根据瞬时有功功率p和无功功率q的定义[131]，可以得到：





































⃦⃦⃦2 + d2vαβ = 0, (6-49)
其中d1, d2分别为用于确定这两条直线方向的常数。如图(6-18)所示，直线(6-48)、
(6-49)将(α, β)平面分成了四个部分。














p˜ = p* − p,






  0u p 
































αβ − µ(p˜)vαβ − µ(q˜)Jvαβ, (6-52)
其中µ( p˜)，µ(q˜)为下列形式的超螺旋滑模算法：




















vαβ − Vdc2 uαβ
]︃











ueqαβ − µ(p˜)vαβ − µ(q˜)Jvαβ
]︁ }︂







































































































































































||vαβ||2µ(p˜) + p˙*, (6-59)
˙˜q = −Vdc
2L










λp = λ0Γp/K, αp = α0Γ2p/K,
λq = λ0Γq/K, αq = α0Γ2q/K,
(6-61)
其中λ0, α0,Γp,Γq均为正数。令ζp1 = Γp| p˜| 12 sign(p˜)，则系统(6-59)可以改写为：
˙˜p = −λ0ζp1 + ζp2,
ζ˙p2 = −α0Γ2psign(p˜) + p¨*.
(6-62)
令ζq1 = Γq|q˜| 12 sign(q˜)，系统(6-60)可以改写为：
˙˜q = −λ0ζq1 + ζq2,
ζ˙q2 = −α0Γ2qsign(q˜) + q¨*.
(6-63)
定理 6.1 对于系统(6-62)和(6-63)，如果存在两个正数δp和δq，并且有功和无功功率






























Vp( p˜) = ζTp Pζp, Vq(q˜) = ζ
T
q Pζq, (6-65)
其中ζp = [ζp1, ζp2]T，ζq = [ζq1, ζq2]T，P =
1
2






| p˜|− 12 ˙˜p = Γp
2|p˜| 12 (−λ0ζp1 + ζp2),




2 sign(p˜) + p¨* =
Γp





|q˜|− 12 ˙˜q = Γp
2|p˜| 12 (−λ0ζp1 + ζp2),




2 sign(q˜) + q¨* =
Γq








⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣ −λ0 1−2α0 0




⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , ζ˙q = Γq2|q˜| 12
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣ −λ0 1−2α0 0














































⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣λ20 + 2α0 −λ0−λ0 1
⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , κ = [−λ0 2]T . (6-69)
可以看出Q是正定对称矩阵。可以推导出：





















⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , Q2 =
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣ λ0 −1−1 0
⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .























⎛⎜⎜⎜⎜⎝Γ2p2 λmin(Q) − δpλmax(Q1)
⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ‖ζp‖2
≤ −


















⎛⎜⎜⎜⎜⎝ Γ2q2|ζq1|λmin(Q) − δq|ζq1|λmax(Q1)
⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ‖ζq‖22
≤ −
⎛⎜⎜⎜⎜⎝Γ2q2 λmin(Q) − δqλmax(Q1)
⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ‖ζq‖2
≤ −





























件(6-64)时，V˙p ≤ 0, V˙q ≤ 0，因此系统稳定。




0 − γ2 t
)︂2
，根据比较原则[127]可知当Vp(ζp(0)) ≤ υ0，那么Vp(ζp(t)) ≤ υ(t)。因此
从式(6-70)可以看出，Vp(ζp(t))在有限时间内收敛，进而误差信号 p˜和q˜分别收敛到






















uγ + Φ(t), (6-72)
如图6-20所示，在电容电压平衡环，采用基于超螺旋滑模控制器的自适应控
制方法。误差变量定义为：



































Fig.6-20 Capacitor voltage balancing loop: STA
控制器设计为：
























ρTn Ψn, ρn =
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣ cos(nωt)sin(nωt)








= −µγ(V˜ub) + Φ˜(t), (6-79)














V˙ = −µγ(V˜ub)V˜ub +
∑︁
n=1,3



















µγ(V˜ub) = λubζ1 + ζ2, (6-83)
















⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣4αub + λ2ub −λub−λub 2
⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦。注意到V2(V˜ub)在V˜ub = 0连续但不可导，但满足：
λmin{P}‖ζ‖22 ≤ V2(V˜ub) ≤ λmax{P}‖ζ‖22,
其中λmax/min{P}表示矩阵P的最大/小特征值， ‖ζ‖22 = |ζ1|+ζ22为ζ的欧氏范数。对V2的
求导得：
V˙2 = − 1|ζ1| 12






⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣2αub + λ2ub −λub−λub 1
⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .
可以看出，如果λub > 0, αub > 0，则Q正定，使得V˙2 < 0，系统变量V˜ub能在
有限时间内收敛到原点。因此在式(6-82)中，V1 > 0，所以只要令其后面两项抵消，
就能保证V˙ < 0，进而使得系统渐近稳定。基于这个考虑，将自适应律设计如下：

























f1 1·106 仿真速率 (Hz)
f2 1·104 控制器更新速率 (Hz)
f3 1·104 开关速率 (Hz)
RL 22.5 负载阻值 (Ω)
C 3300 直流电容 (µF)
L 2 滤波电感 (mH)
f 50 电网频率 (Hz)
vabc 400 电网线电压 (V)
V*dc 750 直流链路电压参考值 (V)
表6-4为ESO-H∞控制器的参数，参数满足内环的动态要比电压调节环的动态
更快。线性PI控制器的参数调节到使其拥有较好的控制性能。
从图6-21可以看到0 ∼ 0.15 s为变换器的预充电时间，预充电完成后控制器再
开始运行。同时可以看到，在ESO-H∞控制下，直流链路电压确实对负载变化具有
















电压调节环 (γ, K) (0.12, 68.66)
(ω0) (400)

















































































Fig.6-22 Curves of active power tracking: (a) ESO-H∞ control, (b) PI control








































Fig.6-23 Curves of reactive power tracking: (a) ESO-H∞ control, (b) PI control
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Fig.6-24 Tracking errors of instantaneous active and reactive power
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图 6-26 电流谐波分布：（a）ESO-H∞控制；（b）PI控制
Fig.6-26 Current harmonic spectrum: (a) ESO-H∞ control, (b) PI control
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附录 B Resumen en Espan˜ol（西班牙语摘要）
Los convertidores de potencia basados en interruptores de potencia controlables son
equipos indispensables en los sistemas de potencia modernos. Sirven como interfaces
inteligentes entre la red pu´blica, las fuentes de energı´a renovables (incluidos los sistemas
eo´licos y los sistemas fotovoltaicos), los sistemas de almacenamiento de energı´a, los ac-
cionamientos de motores y las microrredes. Adema´s, tambie´n pueden servir como fil-
tros activos de potencia, que cancelan los armo´nicos de corriente en la red pu´blica y, en
consecuencia, proporcionan una red ele´ctrica de alta calidad. Estos convertidores tienen
importantes ventajas como: flujo de potencia bidireccional, corrientes de red de alta cal-
idad, potencia ajustable y la tensio´n controlable en el lado de continua. Las principales
tareas de control de dichos convertidores son regular la tensio´n de continua al valor de-
seado y proporcionar potencia activa/reactiva a la red/carga. Los dos factores principales
que afectan el rendimiento de control del convertidor de potencia son: (1) perturbacio´n
de carga en continua; (2) incertidumbres en los para´metros del convertidor. Por un lado,
la perturbacio´n de carga variable en el tiempo en continua puede causar fluctuaciones en
dicha tensio´n. El valor de la carga es impredecible y puede variar en un amplio rango. La
magnitud de la carga y la robustez del controlador determinara´n si la tensio´n de continua
se puede restaurar al valor de referencia. Para reducir la influencia negativa de la carga
en la estabilidad del sistema, un me´todo efectivo es emplear un observador de perturba-
ciones, que estima el valor de la carga y proporciona esta informacio´n al controlador. Por
otro lado, las incertidumbres parame´tricas del sistema causan diferencias entre el modelo
del sistema y la planta real, por lo tanto, el controlador disen˜ado basado en el modelo
puede no lograr el rendimiento deseable. Para resolver estos dos problemas, esta tesis
investiga estrategias de control avanzadas aplicadas a convertidores de potencia conec-
tados a la red. Por un lado, para reducir la influencia causada por la perturbacio´n de la
carga de continua, se han propuesto estrategias de control basadas en observadores de la
perturbacio´n, es decir, se estima el valor de la perturbacio´n externa en tiempo real y se
proporciona dicha informacio´n al controlador. Por otro lado, para mejorar la robustez y la
adaptabilidad a las incertidumbres del sistema, se han empleado me´todos de control avan-
zados, que incluyen controladores en moto delizante (SMC), control adaptativo y control
robusto de H∞. El contenido especı´fico de la investigacio´n de esta tesis es el siguiente:
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En primer lugar, para comparar la capacidad de rechazo de perturbaciones de carga
en el lado dc con diferentes tipos de observadores, se han disen˜ado cuatro tipos de ob-
servadores para el convertidor de potencia de dos niveles en el Capı´tulo 2. Esto son un
observador lineal, un observador de moto delizante (SM), un observador de estado exten-
dido lineal y un observador de estado extendido no lineal. Los resultados revelan que el
observador de SM, el observador lineal y el observador de estado extendido lineal logran
una buena estimacio´n de la perturbacio´n.
A partir del Capı´tulo 2, se disen˜a un observador lineal mejorado de perturbaciones,
que tiene dos para´metros para ajustar su rendimiento. Uno es para mejorar la respuesta
transitoria que no influye en el rendimiento en re´gimen permanente. El otro para´metro
esta´ disen˜ado especı´ficamente para mantener el rendimiento en re´gimen permanente. Este
observador, conjuntamente con un controlador PI, conforman el bucle de regulacio´n de
tensio´n, resultando en un sistema lineal puro, que puede analizarse con las teorı´as de
control cla´sicas y es conveniente para el uso pra´ctico. Para verificar la efectividad de esta
estrategia, se han llevado a cabo una serie de experimentos empleando un convertidor de
potencia de 5 kW de potencia conectado a la red.
En el Capı´tulo 4, para mejorar au´n ma´s el rendimiento del bucle de regulacio´n de
tensio´n, se ha disen˜ado un observador SM mejorado. Comparado con el observador de
perturbacio´n lineal anterior, este observador SM no lineal obtiene una convergencia ma´s
ra´pida y presenta una mayor robustez frente a las incertidumbres del sistema. En paralelo,
se emplea un controlador de tipo SMC su´per torsio´n en el bucle continua de tensio´n,
mejorando la velocidad de convergencia y su robustez. La condicio´n de convergencia de la
tensio´n de continua se obtiene a trave´s del me´todo Lyapunov, y la ventaja de esta estrategia
se verifica mediante simulacio´n y experimentos en el laboratorio con un convertidor de
potencia conectado a la red.
Para reducir el impacto de la incertidumbre parame´trica, en el Capı´tulo 5 se agrega
una la ley de adaptacio´n al controlador de tipo SMC su´per torsio´n, que ajusta los
para´metros de control junto con la variacio´n de para´metros del sistema. Con esta ley
adaptativa, el lı´mite superior derivado de la perturbacio´n externa no necesita conocerse
a priori. Adema´s, se adopta un control de tipo H∞ en el bucle de tensio´n para atenuar
la influencia del error de estimacio´n de la perturbacio´n a la tensio´n de continua contro-
lada. Las condiciones de convergencia de la tensio´n de continua y la corriente de red se
obtienen a trave´s del me´todo de Lyapunov.
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Por u´ltimo, pero no menos importante, para extender el objetivo de control y el modo
de control, se investiga el convertidor de NPC de tres niveles tipo mediante me´todos de
tipo VOC y control de potencia directo (DPC), respectivamente. En primer lugar, la
mejora de rendimiento usando el observador de estado extendido lineal se estudia en el
modo de control tipo VOC. En segundo lugar, la estrategia de control DPC esta´ disen˜ada
con un observador de estado extendido lineal, control H∞, control tipo SMC su´per torsio´n
y control adaptativo. Se obtienen las condiciones de convergencia de la tensio´n de con-
tinua, la potencia instanta´nea activa / reactiva y la diferencia de tensio´n entre los con-
densadores. Debido a la ley adaptativa resonante, se elimina la perturbacio´n del tercer
armo´nico en el bucle de equilibrio de la tensio´n de los condensadores.
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附录 C Conclusiones en Espan˜ol（西班牙语结论）
En esta tesis, se estudia el problema de control del convertidor de potencia AC/DC
funcionando como rectificador controlado. Por un lado, para reducir el impacto de la
carga en el sistema, esta tesis propone una estrategia de control basada en observadores
de perturbaciones, es decir, el observador de perturbaciones estima la perturbacio´n de
la carga en tiempo real y luego compensa el valor de estimacio´n de la perturbacion al
controlador para reducir los efectos adversos de la carga sobre el sistema. Por otro lado,
para mejorar la robustez y la adaptabilidad a las incertidumbres del sistema, se adoptan
me´todos de control avanzados como el control en modo deslizante (SMC), el control
adaptativo y el control robusto H∞. Los principales trabajos de la tesis son los siguientes:
(1) Para el convertidor de potencia trifa´sico de dos-niveles, se propone una estrategia
tipo SMC super-torsio´n basada en un observador de perturbaciones. Se han disen˜ado
cuatro observadores de perturbaciones diferentes para compensar el bucle de regulacio´n
de tensio´n en contrladores de tipo SMC super-torsio´n. Por tanto, se pueden comparar las
capacidades de compensacio´n de los diferentes observadores. Los resultados muestran
que el observador de perturbaciones puede mejorar significativamente las prestaciones
del controlador del sistema, y el observador de SM y el observador lineal tienen buenos
efectos cuando se combinan con el SMC super-torsio´n.
(2) Para la regulacio´n de tensio´n de continua de convertidor de potencia trifa´sico
de dos niveles, se ha disen˜ado un nuevo tipo de observador lineal de perturbaciones que
esta´ disen˜ado para compensar el controlador lineal PI del bucle de regulacio´n de tensio´n.
El observador de perturbaciones mejorado tiene dos para´metros para ajustar su compor-
tamiento. Uno de ellos se introduce para mejorar la respuesta transitoria del sistema sin
afectar al error en re´gimen permanente. El otro para´metro esta´ disen˜ado para mantener
la calidad de los resultados en re´gimen permanente. Este observador lineal de pertur-
baciones mantiene la linealidad del sistema en bucle cerrado. Por lo tanto, la teorı´a de
control cla´sica se puede utilizar para analizar el sistema lo que es muy conveniente en la
pra´ctica. La efectividad y las ventajas de esta estrategia se han verificado a trave´s de ex-
perimentos realizados usando un convertidor de potencia de dos niveles trifa´sico de 5 kW
conectado a la red.
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(3) Para la regulacio´n de tensio´n de continua de convertidor de potencia trifa´sico de
dos niveles, se ha disen˜ado adema´s un nuevo tipo de observador de perturbacion de modo
deslizante (SM) para compensar el controlador de tipo SMC super-torsio´n en su objetivo
de controlar la tensio´n de continua. El observador de SM mejorado tiene las mismas ven-
tajas que el observador lineal descrito anteriormente, con para´metros que pueden ajustar
el transitorio y mantener el rendimiento en estado estacionario. Sin embargo, en com-
paracio´n con los observadores lineales, el observador tipo SM converge ma´s ra´pido y es
ma´s robusto. De manera similar, la efectividad y la superioridad de esta estrategia de con-
trol se ha verificado experimentalmente en el laboratorio con convertidores de potencia
conectados a la red.
(4) Para el convertidor de potencia trifa´sico de dos-niveles, se propone una estrategia
de control H∞ basada en SMC super-torsio´n adaptativo. Se usa la te´cnica de control H∞
en el bucle de regulacio´n de tensio´n para suprimir los efectos del error de estimacio´n de la
perturbacio´n a la salida del sistema. Se utilizan dos controladores basados en SMC super-
torsio´n adaptativo en el bucle de seguimiento de corrientes para abordar la incertidumbre
de los para´metros del sistema del convertidor de potencia. Al utilizar el SMC super-
torsio´n adaptativo, no se requiere a priori el lı´mite de tiempo derivado de la perturbacio´n
externa.
(5) Basado en el trabajo de investigacio´n del convertidor de dos niveles, se ha ex-
tendido el resultado en convertidores NPC de tres niveles disen˜ando controladores tipo
VOC y DPC. En primer lugar, el controlador VOC se utiliza para verificar la mejora en
las prestaciones del control del sistema (respuesta transitoria y robustez incluidas). Sobre
esta base, el control DPC se implementa combinando el observador de estado extendido
lineal, el control H∞, el control de SM su´per torsio´n y el control adaptativo. El bucle de
regulacio´n de tensio´n usa un controlador H∞ basado en el observador de estado extendido
para ajustar la tensio´n de continua del convertidor al tiempo que suprime los efectos de los
errores de estimacio´n en la salida del sistema. El bucle de seguimiento de potencia utiliza
un controlador tipo SMC super-torsio´n para hacer coincidir la potencia activa / reactiva
con el valor de referencia. El circuito de balance de tensiones de los condensadores del
dc-link adopta un controlador SMC super-torsio´n adaptativo, que suprime efectivamente
la interferencia del tercer armo´nico.
Las contribuciones de la tesis son las siguientes:
(1) Basado en el algoritmo de SMC super-torsio´n, el controlador del convertidor de
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potencia se ha disen˜ado para realizar el control del bucle de regulacio´n de tensio´n, el bucle
de seguimiento de corriente / potencia y el bucle de balance de tensiones en el dc-link. Se
obtienen los teoremas de las condiciones de convergencia de variables como la tensio´n de
continua, la corriente de red, la potencia activa / reactiva instanta´neas y la diferencia de
tensio´n de dc en los condesadores.
(2) Para la interferencia de carga de continua y para mejorar la capacidad del sistema
para suprimir la interferencia de carga, se ha disen˜ado un observador de perturbacio´n
original lineal y un observador de tipo SM. Las estrategias de control basados en estos
dos observadores se han verificado experimentalmente usando un convertidor real, que
proporciona resultados fiables para futuras aplicaciones.
(3) Para el error de estimacio´n del observador de perturbaciones, se disen˜o´ un con-
trolador H∞ en el bucle de regulacio´n de tensio´n que suprime la influencia del error de
estimacio´n en la tensio´n del dc-link.
(4) Para los para´metros inciertos del sistema y la perturbacio´n externa, se disen˜an
dos leyes adaptativas, una para para´metros que varı´an lentamente y otra para interferencia
armo´nica respectivamente. Se agrega un controlador de tipo SMC super-torsio´n para
mejorar la robustez del sistema y reducir el error en re´gimen permanente.
A partir de los resultados teo´ricos y experimentales obtenidos anteriormente para
el control de los convertidores de potencia conectados a la red, posilbes trabajos futuros
serı´an:
(1) La estrategia de control de este trabajo consiste principalmente en obtener la
condicio´n de estabilidad del sistema de bucle cerrado a trave´s del me´todo Lyapuonv. Los
para´metros de observador y controlador obtenidos son muy conservadores. Por lo tanto,
se deben buscar me´todos avanzados para realizar la seleccio´n de para´metros menos con-
servadores.
(2) El tipo de carga que se considera actualmente es una carga resistiva y la forma
de la perturbacio´n es de un solo paso. En el futuro, se pueden considerar perturbaciones
considerando cargas inductivas y realicen perturbaciones de varios pasos. Adema´s, la
perturbacio´n de la carga proviene del lado de continua, y las interferencias de carga. Los
cambios de para´metros del lado de la red se considerara´n en el futuro.
(3) Parte del trabajo en la tesis so´lo tiene los resultados de la verificacio´n por sim-
ulacio´n, especialmente la parte relacionada con el convertidor de NPC de tres niveles.
Estas estrategias de control se podrı´an probar en el convertidor de potencia real.
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(4) La investigacio´n se basa principalmente en convertidores AC/DC de dos niveles
y NPC de tres niveles. En el futuro, se podria considerar aplicar estrategias de control
similares a otras topologı´as y convertidores de mayor potencia, como convertidores de
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